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1 Einleitung 

1.1 Ausgangslage und Auftrag  

Im Auftrag der Bau- und Umweltschutzdirektion des Kantons Basel-Landschaft wurde 

eine Windenergiestudie erarbeitet, die als Entscheidungsgrundlage dienen sollte für die 

Ausscheidung von Windenergie-Potentialgebieten im Kantonalen Richtplan (KRIP). 

Basierend darauf wurde eine Landsratvorlage entworfen und zur Vernehmlassung 

gestellt. Unter den vielen Stellungnahmen wurde von Seite einiger 

Energieversorgerunternehmen Anpassungsanträge bezüglich den konkreten Windpark-

Perimeter gestellt. Es obliegt nun dem Amt für Raumplanung, das 

Stromgewinnungspotenzial unter den neuen Gegebenheiten neu abschätzen zu lassen, 

damit die Objekte definitiv in den KRIP (Objektblatt VE2.4) aufgenommen werden 

können. Es handelt sich um die Objekte Liesberg, Blauen-Burg, Muttenzener-Hard und 

Reigoldswil-Ziefen.  

1.2 Methodik 

Für die Perimeter Liesberg, Muttenzener-Hard und Reigoldswil-Ziefen stehen konkrete 

Perimeteranpassungen zur Verfügung, die von der Elektra-Birseck-Münchenstein (EBM) 

vorgeschlagen worden sind. Bei allen drei Perimetern wurde eine Erweiterung beantragt. 

Für den Perimeter Blauen-Burg wurde kein konkreter Perimeter vorgeschlagen. Jedoch 

wurde der Wunsch von den Industriellen Werken Basel (IWB) geäussert, den Perimeter 

im Kanton Baselland östlich vom Challpass zu verkleinern, ihn dafür im Kanton Solothurn 

zu erweitern. Basierend auf Windverhältnissen im angrenzenden Gebiet schlagen wir 

einen sinnvollen neuen Perimeter vor. 

Die neuen Perimetergrenzen liegen zum Teil kantonsübergreifend auf Solothurner 

Boden. Die maximale Anzahl zusätzlicher Anlagen, die im erweiterten Perimeter Platz 

finden, wurde ermittelt. Basierend auf theoretische mögliche Standorte für diese Anlagen 

wurden die terrestrischen und elektrischen Erschliessungskosten grob abgeschätzt, 

sofern die Anlagen im Kanton Baselland liegen. Auf eine Kostenabschätzung für Anlagen 

in Nachbarkantonen wurde bewusst verzichtet.  

Die Abschätzungen wurden auf derselben Basis berechnet, wie in der die 

Windenergiestudie für den gesamten Kanton. Anhand der Erschliessungskosten und dem 

mittleren Windgeschwindigkeit an den theoretischen Anlagestandorten wurden die 

Gestehungskosten pro Anlage berechnet. Diese wurden linear interpoliert. 
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2 Anpassungen KRIP 

2.1 Perimeter Liesberg 

Der Perimeter Liesberg wird nordöstlich auf der Gemeine Roggenburg erweitert (Abb. 1). 

Des Weiteren liegt zusätzliches Potenzial auf der Gemeinde Kleinlützel im Kanton 

Solothurn. Im Roggenburg sind drei zusätzlichen Anlagen möglich (theoretische 

Standorte 4, 5, und 6), im Kleinlützel maximal eine. Insgesamt können im neu 

vorgeschlagenen Perimeter 9 Anlagen Platz finden, darunter 8 im Kanton Baselland. Die 

mittleren Gestehungskosten betragen für die 8 Anlagen 23.7 Rp./kWh (Tab. 1). Als Basis 

für die Schätzung der Erschliessungskosten wurde eine gemeinsame Erschliessung 

(sowohl elektrisch als auch terrestrisch) ab Liesberg angenommen. 

 

Abb. 1: Angepasster Perimeter für den Windpark Liesberg (schraffiert). Überlagert sind die 

Windgeschwindigkeiten und die theoretische Standorte für Windkraftanlage, die für die Berechnung der Kosten 

verwendet wurden. Die hellblaue Fläche ist das Potentialgebiet, das ausserhalb vom Kanton BL liegt. 

  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

Seite 4 von 9 

 

 

 
Elektr. Erschliessung [CHF] Wind 

[m/s] 

Terrestr.Erschliessung [CHF] Totalkosten 
[kCHF] 

Gestehungs-
kosten [Rp./kWh] 

 
Einzelanlage Cluster Einzelanlage Cluster 

Anlage 4 1'917'000 457'000 4.7 2'715'000 638'250 1095.25 25.46488095 

Anlage 5 1'700'000 457'000 4.8 2'125'000 638'250 1095.25 25.46488095 

Anlage 6 1'583'000 457'000 4.5 1'925'000 638'250 1095.25 25.46488095 

Anlage 7 1'290'000 457'000 4.9 1'295'000 638'250 1095.25 25.46488095 

Anlage 8 1'090'000 457'000 5 1'275'000 638'250 1095.25 20.07938596 

Anlage 9 520'000 457'000 4.5 775'000 638'250 1095.25 25.46488095 

Anlage 10 1'570'000 1'000'000 5.2 1'636'000 638'250 1638.25 21.03201754 

Anlage 11 1'260'000 1'000'000 5 1'196'000 638'250 1638.25 21.03201754 

Potentielle Anlage SO - - 4.6 - - - - 

Total 10'930'000 4'742'000 43.2 12'942'000 5'106'000 9848 189.46782581 

Durchschnitt pro Anlage 1'366'250 592'750 4.8 1'617'750 638'250 1231 23.68347823 

Tab. 1: Kostenübersicht für die theoretischen Anlagen im angepassten Perimeter Liesberg. 
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2.2 Perimeter Blauen-Burg 

Der Perimeter Blauen-Burg wird auf die Fläche westlich vom Challpass beschränkt (Abb. 

2. Es bleiben nur 4 Anlagen übrig (21 bis 24). Die mittleren Gestehungskosten für die 4 

Anlagen betragen 24 Rp./kWh (Tab. 2). Im angrenzenden Gebiet auf Solothurner Boden 

sind gute Windverhältnisse gegeben, sodass 2 weiteren Anlagen in demselben Windpark 

möglich wären.  

 

Abb. 2: Angepasster Perimeter für den Windpark Blauen-Burg (schraffiert). Überlagert sind die 

Windgeschwindigkeiten und die theoretische Standorte für Windkraftanlage, die für die Berechnung der Kosten 

verwendet wurden. Die hellblaue Fläche ist das Potentialgebiet, das ausserhalb vom Kanton BL liegt. 

 

Elektr.Erschliessung [CHF] Wind 
[m/s] 

Terrestr. Erschliessung [CHF] Totalkosten 
[kCHF] 

Gestehungs-
kosten [Rp./kWh] 

 

Einzelanlage Cluster Einzelanlage Cluster 

Anlage 21 2'280'000 750'000 5 243'000 423'250 1173.25 20.21622807 

Anlage 22 2'010'000 750'000 4.5 193'000 423'250 1173.25 25.65059524 

Anlage 23 1'740'000 750'000 4.7 1'325'000 423'250 1173.25 25.65059524 

Anlage 24 810'000 750'000 4.8 193'000 423'250 1173.25 25.65059524 

Potentielle Anlage SO - - 4.7 - - - - 

Potentielle Anlage SO - - 5.1 - - - - 

Total 6'840'000 3'000'000 28.8 1'954'000 1'693'000 4693 97.16801378 

Durchschnitt pro Anlage 1'710'000 750'000 4.8 488'500 423'250 1173.25 24.29200345 

Tab. 2: Kostenübersicht für die theoretischen Anlagen im angepassten Perimeter Blauen-Burg. 
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2.3 Perimeter Muttenzener Hard 

Der Perimeter Muttenzener-Hard wird südlich von theoretischer Anlage 49 erweitert (Abb. 

3). Die Erweiterung ermöglicht es, eine zusätzliche Anlage zu platzieren. Die mittleren 

Gestehungskosten für die 5 Anlagen betragen 24 Rp./kWh (Tab. 3). 

 

Abb. 3: Angepasster Perimeter für den Windpark Muttenzener-Hard (schraffiert). Überlagert sind die 

Windgeschwindigkeiten und die theoretische Standorte für Windkraftanlage, die für die Berechnung der Kosten 

verwendet wurden. 

 

Elektr. Erschliessung [CHF] Wind 
[m/s] 

Terrestr. Erschliessung [CHF] Totalkosten 
[kCHF] 

Gestehungs-
kosten [Rp./kWh] 

 

Einzelanlage Cluster Einzelanlage Terrestrische 

Anlage 49 150'000 - 4.7 50'000 170'000 320 23.61904762 

Anlage 50 320'000 - 4.7 200'000 170'000 490 24.02380952 

Anlage 51 430'000 - 4.6 65'000 170'000 600 24.28571429 

Anlage 52 250'000 - 4.6 115'000 170'000 420 23.85714286 

Potentielle Anlage BL 445'000 - 4.8 515'000 170'000 615 24.32142857 

Total 1'595'000 
 

23.4 945'000 850'000 2445 120.10714286 

Durchschnitt pro Anlage 319'000 
 

4.68 189'000 170'000 489 24.02142857 

Tab. 3: Kostenübersicht für die theoretischen Anlagen im angepassten Perimeter Muttenzener-Hard. 

  








